
仕 様 書 

会津大学電力供給業務 

供給期間 2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで 

公立大学法人会津大学 



 

電力供給仕様書（会津大学） 

 

１概要 

(1) 件 名 会津大学電力供給業務 

(2) 対 象 施 設 会津大学校舎（福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字上居合90） 

(3) 業種及び用途 大学（学校） 

 

２仕様 

(1) 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、受電方式等 

ア 供給電気方式      交流3相3線式 

イ 供給電圧（標準電圧）  常時電力60,000ボルト 

予備電力60,000ボルト 

ウ 計量電圧（標準電圧）  常時電力60,000ボルト 

予備電力60,000ボルト 

エ 標準周波数       50ヘルツ 

オ 受電方式        2回線受電（本線・予備線） 

カ 蓄熱式負荷設備等の有無 有 

(2) 契約電力、予定使用電力量等 

ア 契約電力        常時電力1,350キロワット 

予備電力1,350キロワット 

（契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測し、算定

される値が原則としてこれを超えないものとする。） 

イ 予定使用電力量     別紙1-1のとおり 

ウ 過去の電力使用状況   別紙1-1のとおり 

(3) 供給期間（契約期間）   2024年4月1日から2025年3月31日まで 

(4) 電力量等の検針 

ア 自動検針装置      有（一般送配電事業者所有） 

イ 電力会社の検針方法   自動検針 

ウ 計量器の構成      電力需給用複合計器（通信機能付） 

(5) 需給地点 

ア 常時電力 需要場所所在の会津大学の特高変電所 

イ 予備電力 常時電力に同じ 

(6) 電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点 

ア 常時電力 需給地点における60,000ボルト引込口に施設した会津大学の断路器の電源側

端子と一般送配電事業者の電線接続点 

イ 予備電力 常時電力に同じ 

(7) 昼間夜間区分 

ア 昼間 午前8時から午後10時までの時間をいう。 

イ 夜間 昼間時間以外の時間をいう。 

 

 

 

 

 

 



３その他 

(1) 力率は、自動力率調整装置を設置し、契約期間中100パーセントを保持する予定。 

(2) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。 

(3) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条

件については、一般送配電事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。 

なお、入札金額の算定に当たっては、力率は100％（※力率割引を考慮する。）とし、

燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平

成23年法律第108号）に基づく賦課金は考慮しないこと。 

(4) 契約における料金区分は、別紙1-1を基に算出した場合に入札価格の範囲内となることを

条件として、供給者と本法人で協議のうえ設定する。ただし、基本料金単価及び電力量料

金単価は一般送配電事業者が定める標準プランをそれぞれ超えない単価とする。 

なお、料金等を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。 

ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点第1位で四捨

五入する。 

イ 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点第1位で四捨五入する。 

ウ 料金等の計算における合計金額の単位は1円とし、1円未満は切り捨てる。 

エ 消費税額及び地方消費税額の単位は1円とし、1円未満は切り捨てる。 

(5) 供給者は「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年6月22日付け法律第49

号）」等に関連して、本法人から有効電力量等必要なデータ提供を求められた場合はこれ

に応じること。 

(6) 本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、本法人と協議のうえ定めるものとする。 



 

電力供給仕様書（短期大学部） 

 

１概要 

(1) 件 名 会津大学電力供給業務 

(2) 対 象 施 設 会津大学短期大学部校舎（福島県会津若松市一箕町大字八幡字門田1-1） 

会津大学短期大学部学生寮（福島県会津若松市一箕町大字八幡字八幡121-2) 

(3) 業種及び用途 短期大学部（学校） 

学生寮（寄宿舎） 

 

２仕様 

２-１短期大学部 

(1) 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、受電方式等 

ア 供給電気方式      交流3相3線式 

イ 供給電圧（標準電圧）  常時電力6,000ボルト 

ウ 計量電圧（標準電圧）  常時電力6,000ボルト 

エ 標準周波数       50ヘルツ 

オ 受電方式        1回線受電（本線） 

カ 蓄熱式負荷設備等の有無 無 

(2) 契約電力、予定使用電力量等 

ア 契約電力        常時電力375キロワット 

（契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測し、算定さ

れる値が原則としてこれを超えないものとする。） 

イ 予定使用電力量     別紙1-2のとおり 

ウ 過去の電力使用状況   別紙1-2のとおり 

(3) 供給期間（契約期間）   2024年4月1日から2025年3月31日まで 

(4) 電力量等の検針 

ア 自動検針装置      有（一般送配電事業者所有） 

イ 電力会社の検針方法   自動検針 

ウ 計量器の構成      電力需給用複合計器 

(5) 需給地点 

ア 常時電力 需要場所所在の会津大学短期大学部の高圧変電所 

イ 予備電力 無 

(6) 電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点 

ア 常時電力 需給地点における6,000ボルト引込口に施設した会津大学短期大学部の気中開

閉器の電源側端子と一般送配電事業者の電線接続点 

イ 予備電力 無 

(7) 昼間夜間区分 

無し 

 

  



２-２学生寮 

(1) 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、受電方式等 

（1-1）電灯負荷 

ア 供給電気方式      交流単相3線式 

イ 供給電圧（標準電圧）  常時電力200/100ボルト 

ウ 計量電圧（標準電圧）  常時電力200/100ボルト 

エ 標準周波数       50ヘルツ 

オ 受電方式        1回線受電（本線） 

カ 蓄熱式負荷設備等の有無 無 

（1-2）動力負荷 

ア 供給電気方式      交流3相3線式 

イ 供給電圧（標準電圧）  常時電力200ボルト 

ウ 計量電圧（標準電圧）  常時電力200ボルト 

エ 標準周波数       50ヘルツ 

オ 受電方式        1回線受電（本線） 

カ 蓄熱式負荷設備等の有無 無 

(2) 契約電力、予定使用電力量等 

ア 契約電力 

電灯負荷        常時電力40キロワット 

動力負荷        常時電力 3キロワット 

（契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測し、算定さ

れる値が原則としてこれを超えないものとする。） 

イ 予定使用電力量     別紙1-3のとおり 

ウ 過去の電力使用状況   別紙1-3のとおり 

(3) 供給期間（契約期間）   2024年4月1日から2025年3月31日まで 

(4) 電力量等の検針 

ア 自動検針装置      無 

イ 電力会社の検針方法   訪問検針 

ウ 計量器の構成      電力需給用複合計器 

(5) 需給地点 

ア 常時電力 需要場所所在の会津大学短期大学部学生寮の引込開閉器盤 

イ 予備電力 無 

(6) 電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点 

ア 常時電力 需給地点における200/100ボルト引込口に施設した会津大学短期大学部学生寮

の引込線と一般送配電事業者の電線接続点 

イ 予備電力 無 

(7) 昼間夜間区分 

無し 

  



３その他 

(1) 力率は、自動力率調整装置を設置し、契約期間中100パーセントを保持する予定。 

(2) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。 

(3) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件

については、一般送配電事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。 

なお、入札金額の算定に当たっては、力率は100％（※力率割引を考慮する。）とし、燃

料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23

年法律第108号）に基づく賦課金は考慮しないこと。 

(4) 契約における料金区分は、別紙1-2及び1-3を基に算出した場合に入札価格の範囲内となるこ

とを条件として、供給者と本法人で協議のうえ設定する。ただし、基本料金単価及び電力量

料金単価は一般送配電事業者が定める標準プランをそれぞれ超えない単価とする。 

なお、料金等を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。 

ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点第1位で四捨五

入する。 

イ 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点第1位で四捨五入する。 

ウ 料金等の計算における合計金額の単位は1円とし、1円未満は切り捨てる。 

エ 消費税額及び地方消費税額の単位は1円とし、1円未満は切り捨てる。 

(5) 供給者は「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年6月22日付け法律第49

号）」等に関連して、本法人から有効電力量等必要なデータ提供を求められた場合はこれに

応じること。 

(6) 本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、本法人と協議のうえ定めるものとする。 



1　予定使用電力量等（会津大学） 別紙1-1

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

常時電力 1,350

予備電力　※ 1,350

昼間電力量 254,945.0 263,977.0 286,510.0 331,641.0 331,562.0 250,465.0 249,574.0 279,864.0 307,563.0 328,913.0 275,673.0 247,395.0 3,408,082.0

夜間電力量 116,703.0 124,954.0 122,424.0 148,496.0 158,345.0 120,635.0 118,644.0 124,727.0 143,053.0 155,183.0 135,074.0 124,915.0 1,593,153.0

（注1）直近1年間の実績値から算定して予定値としているものであり、この値から変動する場合がある。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

常時電力 906 960 959 1,179 1,130 930 883 928 1,037 1,139 1,050 804 1,179

予備電力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（注2）直近1年間の実績値から算定して予定値としているもの等であり、この値から変動する場合がある。ただし、契約電力値を超えないものとする。

2　過去実績

2-1　2023年度（10月分まで）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計(kWh)

371,648 388,931 408,934 480,137 489,907 371,100 368,218 - - - - - 2,878,875

昼間電力量 254,945 263,977 286,510 331,641 331,562 250,465 249,574 - - - - - 1,968,674

夜間電力量 116,703 124,954 122,424 148,496 158,345 120,635 118,644 - - - - - 910,201

最大値(kW)

常時電力 906 960 959 1,179 1,130 930 776 - - - - - 1,179

予備電力 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

2-2　2022年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計(kWh)

384,475 398,689 424,949 510,336 464,498 365,192 400,855 404,591 450,616 484,096 410,747 372,310 5,071,354

昼間電力量 263,673 265,917 294,183 347,996 314,898 247,404 270,296 279,864 307,563 328,913 275,673 247,395 3,443,775

夜間電力量 120,802 132,772 130,766 162,340 149,600 117,788 130,559 124,727 143,053 155,183 135,074 124,915 1,627,579

最大値(kW)

常時電力 927 984 1,065 1,171 1,177 896 883 928 1,037 1,139 1,050 804 1,177

予備電力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

408,934.0 480,137.0 489,907.0

契約電力（kW）

予定使用電力量（kWh）

合計(kWh)2024年 2025年

372,310.0 5,001,235.0

契約種別

最大需要電力（kW）

最大値(kW)2024年 2025年

371,100.0 368,218.0 404,591.0 450,616.0 484,096.0 410,747.0371,648.0 388,931.0

使用電力量（kWh）

最大需要電力（kW）

使用電力量（kWh）

最大需要電力（kW）



1　予定使用電力量等（短期大学部） 別紙1-2

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

常時電力 375 35,053.0 30,487.0 33,530.0 45,443.0 36,887.0 29,182.0 33,466.0 46,810.0 74,573.0 90,003.0 64,285.0 43,488.0 563,207.0

昼間電力量 35,053.0 30,487.0 33,530.0 45,443.0 36,887.0 29,182.0 33,466.0 46,810.0 74,573.0 90,003.0 64,285.0 43,488.0 563,207.0

夜間電力量 - - - - - - - - - - - - -

（注1）直近1年間の実績値から算定して予定値としているものであり、この値から変動する場合がある。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

常時電力 132 105 132 203 170 109 111 175 311 375 286 145 375

（注2）直近1年間の実績値から算定して予定値としているもの等であり、この値から変動する場合がある。ただし、契約電力値を超えないものとする。

2　過去実績

2-1　2023年度（10月分まで）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計(kWh)

35,053 30,487 33,530 45,443 36,887 29,182 33,466 - - - - - 244,048

昼間電力量 35,053 30,487 33,530 45,443 36,887 29,182 33,466 - - - - - 244,048

夜間電力量 - - - - - - - - - - - - -

最大値(kW)

常時電力 132 105 132 203 170 109 111 - - - - - 203

2-2　2022年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計(kWh)

38,154 31,651 34,928 45,156 33,785 26,664 36,255 46,810 74,573 90,003 64,285 43,488 565,752

昼間電力量 38,154 31,651 34,928 45,156 33,785 26,664 36,255 46,810 74,573 90,003 64,285 43,488 565,752

夜間電力量 - - - - - - - - - - - - -

最大値(kW)

常時電力 146 105 167 224 200 91 139 175 311 375 286 145 375

契約電力（kW）

予定使用電力量（kWh）

合計(kWh)2024年 2025年

契約種別

最大需要電力（kW）

最大値(kW)2024年 2025年

使用電力量（kWh）

最大需要電力（kW）

使用電力量（kWh）

最大需要電力（kW）



1　予定使用電力量等（短期大学部学生寮） 別紙1-3

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

電灯負荷（単相3線　200/100V） 40 1,523.0 1,900.0 1,671.0 2,042.0 4,307.0 5,414.0 2,639.0 2,084.0 2,360.0 2,840.0 3,253.0 2,252.0 32,285.0

動力負荷（3相3線　200V） 3 148.0 383.0 361.0 370.0 377.0 262.0 292.0 394.0 349.0 324.0 362.0 200.0 3,822.0

（注1）直近1年間の実績値から算定して予定値としているものであり、この値から変動する場合がある。

2　過去実績

2-1　2023年度（10月分まで）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計(kWh)

電灯負荷（単相3線　200/100V） 1,523 1,900 1,671 2,042 4,307 5,414 2,639 - - - - - 19,496

動力負荷（3相3線　200V） 148 383 361 370 377 262 292 - - - - - 2,193

2-2　2022年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計(kWh)

電灯負荷（単相3線　200/100V） 1,977 1,990 1,759 1,632 3,238 2,335 1,837 2,084 2,360 2,840 3,253 2,252 27,557

動力負荷（3相3線　200V） 113 215 219 189 320 210 266 394 349 324 362 200 3,161

最大需要電力は記録がないため未掲載。契約電力は超過しないものとする。

契約電力（kW）

予定使用電力量（kWh）

合計(kWh)2024年 2025年

使用電力量（kWh）

使用電力量（kWh）




